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VANHA OSASTOIVA

MUUTOSALUE: -

-UUSI NOSTO-0VI 1 ‘- 1 7 (8

PALOTEKNINEN OSASTOINT £ 120 ~* PALOTEKNINEN OSASTOINT E1 120~ T
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Liiketila 2. kerros (3 m?/ heniil6)

-Laskennallinen henkilimaara on 793 (2360 /3)

- Vaadittava poistumisteiden yhteenlaskeftu leveys on 6000
mm = 840 heniiisa

- Toteutettu 4400 mm ja 1.kerroksen kautta 3000 mm

-RAKENNUKSEN PALOTEKNINEN LUOKITUS ON P1
-RAKENNUKSEN PALOKUORMA 600-1200 Md/im2

-SEINIEN JA KATTOJEN PINTAKERROKSET B-51, d0.
-LATTIAN PINTAKERROKSETD -s1.

-RAKENNUS VARUSTETAAN POISTUMISTEIDEN MERKKI- JA TURVAVALAISTUKSELLA.

SOSTEAT
TOMSTO
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> PALO-OSASTON KQKO 2380 m2
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LAMINAATTI, PAHKINAN RUSKEA
RULLAMATTO, VAALEANRUSKEA
LAMINAATT, PAHKINAN RUSKEA

@

ERILLINEN SAVUNPOISTOSUUNNITELMA LASKELMINEEN
ON HYVAKSYTETTAVA VIRANOMAISILLA ERIKSEEN !



Teollisuusrakennus

2 KRS. +32,098
1 KRS. +27,518




